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Deĵerli Daxom Kullanēcēsē, 

Cihazēn fonksiyonunu doĵru olarak yerine getirmesi ve g¿venliĵiniz i­in cihazēn 

montajē ve kullanēmē esnasēnda bu kēlavuzda belirtilen talimatlara uyunuz. 

Yetkisiz olarak montaj, bakēm veya onarēm yapēlmasē halinde, cihaz garanti 

kapsamēndan ­ēkacaktēr. Buna ek olarak ¿r¿nde meydana gelebilecek bir bozukluk 

veya kazadan firmamēz sorumlu olmayacaktēr. 

L¿tfen bu kēlavuzu daha sonra referans almak ¿zere iyi koĸullarda saklayēnēz. 

 

ü Cihaz montajē yetkili personel tarafēndan bu kēlavuzda belirtilen yºnergelere gºre 

yapēlmalēdēr. 

ü Cihazēn ilk ­alēĸtērēlmasē Yetkili Servis tarafēndan yapēlmalēdēr, cihazē kendiniz 

­alēĸtērmayē denemeyiniz. 

ü Cihazēn su ve kalorifer tesisatē baĵlantēlarē g¿venli yapēlmalēdēr. 

ü Cihaz, modeline gºre bu kēlavuzda belirtilen gerilim ile ­alēĸabilir. ķebeke 

geriliminin uygun olmasē saĵlanmalēdēr. 

ü ķehir ĸebekesi dēĸēnda bir kaynaktan (jeneratºr gibi) besleme yapēldēĵēnda cihazēn 

g¿venli ­alēĸabilmesi i­in gereken ĸartlarēn saĵlandēĵēndan emin olunmalēdēr. 

ü Cihaza, bu kēlavuzda belirtilen uygun kesitli kablo ile enerji saĵlanmalēdēr. Ka­ak 

akēm rºlesi ve topraklama baĵlantēsē kesinlikle olmalēdēr. 

ü Cihaz nemli ve dēĸ etkenlerle ēslanabilecek ortamlara montajē yapēlmamalēdēr. 

ü Parlayēcē, patlayēcē veya kolay alev alan madde veya eĸyalar cihazēn yanēnda veya 

yakēnēnda bulunmamalēdēr. 

ü Bu kēlavuz, ¿r¿n¿n tamamlayēcē par­asēdēr. Gerektiĵinde baĸvurmak i­in 

saklayēnēz. Herhangi bir kayēp veya hasar halinde yeni bir kopya i­in Yetkili Servis 

ile irtibata ge­iniz. 

ü Bu cihaz sadece maksadēna uygun olarak kullanēlmalēdēr. ¦retici yanlēĸ kullanēm, 

kurulum, ayarlama ve bakēmdan doĵabilecek m¿lke hasar ya da kiĸilere veya 

hayvanlara yºnelik yaralanmalarda, sºzleĸmede yer alan ya da almayan her t¿r 

y¿k¿ml¿l¿ĵ¿ peĸinen reddeder. 

ü Ambalajē ­ēkardēktan sonra, i­eriĵin iyi durumda ve eksiksiz olduĵundan emin 

olunuz. Aksi halde, cihazēnēzē satēn aldēĵēnēz satēcē ile irtibata ge­iniz. 

1. G¦VENLĶK UYARILARI 
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ü Emniyet ventili ­ēkēĸē uygun tahliye sistemine baĵlanmalēdēr. Emniyet ventiline 

yapēlan herhangi bir m¿dahale nedeniyle meydana gelebilecek hasarlarēn t¿m 

y¿k¿ml¿l¿k kullanēcēya aittir. 

ü T¿m ambalaj atēklarēnē insan ve ­evre saĵlēĵēna zarar vermeden, dikkatlice 

bertaraf ediniz. 

ü Su ka­aĵē olmasē halinde su besleme kapatēlmalē ve yetkili servisi derhal 

bilgilendirilmelidir. 

ü Kalorifer devresi su basēncē 1 ile 2 bar arasēnda olmalē ve hi­bir zaman 3 bar 

basēncē aĸmamalēdēr. Ķhtiya­ halinde, kalorifer devresi su basēncēnē tesisatēnēzdaki 

tahliye vanasēndan d¿ĸ¿r¿n¿z. 

ü Cihaz uzunca bir s¿re kullanēlmayacaksa aĸaĵēdaki iĸlemlerin yerine getirmesi 

ºnerilir; 

Á Cihazēn elektrik anahtarēnē kapatēnēz. 

Á Hem ēsētma hem de boyler tesisatēndaki su vanalarēnē kapatēnēz. 

Á Donmayē ºnlemek i­in ēsētma tesisatēnē ve boyleri tahliye ediniz. 

ü Cihazē; ­ocuklar, fiziksel, duyusal, akli yetenekleri yetersiz olanlar ve cihazēn 

kullanēmē hakkēnda tecr¿be ve bilgi eksikliĵi olan kiĸiler kullanmamalēdēr.  

¢ocuklarēn ¿r¿n ile oynamamasēnē garantiye almak i­in denetim saĵlanmalēdēr.  

ü Cihaz kaynaklē duman veya yanēk kokusu alēnmasē halinde, cihazēn elektrik 

anahtarēnē kapatēp Yetkili Servis ile irtibata ge­iniz. 

ü Islak elle veya cihazēn dēĸē ēslakken cihaza dokunmayēnēz. 

ü Cihazēn temizliĵi i­in deterjan, tiner gibi kimyasal maddeler kullanmayēnēz. Cihazēn 

dēĸ temizliĵini hafif nemli bir bez ile cihazēn elektrik anahtarēnē kapatarak yapēnēz. 

ü Sēcak suyu kullanmadan ºnce sēcaklēĵēnē mutlaka kontrol ediniz. 

ü Cihazēnēzēn G¿mr¿k ve Ticaret Bakanlēĵē tarafēndan belirtilen kullanēm ºmr¿ 10 

yēldēr. 

 

ü Ķ­ ortam sēcaklēĵēnē ihtiyacēnēza gºre ayarlayēn. Ķ­ ortan sēcaklēĵēnēn 1 oC artēĸē 

enerji t¿ketiminizi yaklaĸēk %6 oranēnda artērēr. 

ü Isētma yapēlacak ortamda bulunan bºl¿mlerde kullanēm amacēna gºre homojen 

ēsētma yapēlmasē tasarrufu artērēr. 

2. TASARRUFLU KULLANIM Ķ¢ĶN ¥NERĶLER 
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ü Radyatºrlerde termostatik vana kullanēmē ile her bºl¿m i­in ihtiya­ duyulan sēcaklēk 

deĵerinin ayarlanabilir olmasē tasarrufu artērēr. Ancak oda termostatē ile termostatik 

vananēn aynē anda kullanēmē sorun yaratabilir. 

ü Termostatik vanalarēn ortam sēcaklēĵēnē doĵru ĸekilde algēlayabilmesi i­in 

ortamdaki hava akēmēnē bozabilecek perde veya eĸyalar uygun ĸekilde 

konumlandērēlmalēdēr. 

ü Oda termostatē; bulunduĵu ortamēn ger­ek sēcaklēĵēnē algēlayabilmesi i­in pencere, 

eĸya veya ēsē kaynaklarēndan uzakta ve uygun y¿kseklikte konumlandērēlmalēdēr. 

ü Isētēlan ortamlarēn uzun s¿re havalandērēlmasē enerji kaybēnē artērēr. Kēsa s¿reli 

havalandērma yapēlmalē, eĵer uzun s¿reli havalandērma yapēlmasē gerekiyorsa 

ortamda bulunan radyatºr vanalarēnēn kapatēlmasē veya cihazēn kēsēlmasē enerji 

tasarrufu saĵlar. 

ü Geceleri veya kēsa s¿reli evde bulunulmadēĵēnda cihaz sēcaklēĵē d¿ĸ¿r¿l¿rse ortam 

sēcaklēĵēnēn belli bir seviyede tutulmasē saĵlanērken tasarruf edilebilir. 

ü Cihazēn ­alēĸma sēcaklēk ayarēnē dēĸ hava sēcaklēklarēna gºre yapmanēz tasarruf 

saĵlar. 

ü Kullanēm suyu sēcaklēk ayarēnē ihtiyacēnēza gºre ve soĵuk su ile ēlēĸtērmaya gerek 

kalmayacak ĸekilde yapmanēz tasarruf saĵlar. 

ü Suyu bilin­li kullanēnēz. Bilin­li su kullanēmē tasarrufu artērēr. 
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Duvar tipi ¿r¿n kodlarēnēn a­ēlēmlarē aĸaĵēdaki tabloda belirtildiĵi gibidir. 

 

Yer tipi boylerli ¿r¿n kodlarēnēn a­ēlēmē aĸaĵēdaki tabloda belirtildiĵi gibidir. 

 

Duvar tipi pompasēz elektrikli kazanlarēn ¿r¿n kodlarēnēn a­ēlēmē aĸaĵēdaki tabloda 

belirtildiĵi gibidir 

 

 

3. CĶHAZINIZIN KONFĶG¦RASYONU 
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3.1. Duvar Tipi Boylerli Elektrikli Kombi 
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3.2. Yer Tipi Boylerli Elektrikli Kombi 

3.2.1. Yer Tipi 80 Litre Boylerli Elektrikli Kombi 
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3.2.2. Yer Tipi 120 Litre Boylerli Elektrikli Kombi 
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3.3. Duvar Tipi Harici Boylerli Elektrikli Kombi 
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Teknik ¥zellikler 

Model G¿­ (kW) 
Boyler Kapasitesi 

(l) 
Susuz Aĵērlēk 

(Kg) 
Boyutlar Y*G*D 

(mm) 

3~400 V 50 Hz Duvar Tipi Elektrikli Boylerli Kombi 

UKDAX-10EBT 10 50 50 770*560*390 

UKDAX-12EBT 12 50 50 770*560*390 

UKDAX-16EBT 16 50 52 770*560*390 

UKDAX-18EBT 18 50 52 770*560*390 

UKDAX-20EBT 20 50 52 770*560*390 

UKDAX-24EBT 24 50 52 770*560*390 

1~220 V 50 Hz Duvar Tipi Elektrikli Boylerli Kombi 

UKDAX-6EDM 6 50 50 770*560*390 

UKDAX-10EDM 10 50 50 770*560*390 

UKDAX-12EDM 12 50 52 770*560*390 

UKDAX-16EDM 16 50 52 770*560*390 

UKDAX-18EDM 18 50 52 770*560*390 

 

Teknik ¥zellikler Isētma Kullanēm Suyu 

Min. ¢alēĸma Basēncē bar 1 0,5 

Max. ¢alēĸma Basēncē bar 3 8 

Genleĸme Tankē l 7 2 

Min. Ayar Sēcaklēĵē oC 10 35 

Max. Ayar Sēcaklēĵē oC 80 65 

Baĵlantēlar inch Ĳ İ 

4. TEKNĶK BĶLGĶLER 

4.1. Duvar Tipi Boylerli Elektrikli Kombi 
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Teknik ¥zellikler 

Model 
G¿­ 
(kW) 

Boyler  
Kapasitesi (l)  

Susuz Aĵērlēk 
(Kg) 

Boyutlar 
Y*G*D (mm) 

3~400 V 50 Hz Elektrikli Boylerli Kombi 

UKDAX-80Y10BT 10 80 55 836*600*590 

UKDAX-80Y12BT 12 80 55 836*600*590 

UKDAX-80Y16BT 16 80 55 836*600*590 

UKDAX-80Y18BT 18 80 55 836*600*590 

UKDAX-80Y20BT 20 80 55 836*600*590 

UKDAX-80Y24BT 24 80 55 836*600*590 

UKDAX-120Y10BT 10 120 65 1152*600*590 

UKDAX-120Y12BT 12 120 65 1152*600*590 

UKDAX-120Y16BT 16 120 65 1152*600*590 

UKDAX-120Y18BT 18 120 65 1152*600*590 

UKDAX-120Y20BT 20 120 65 1152*600*590 

UKDAX-120Y24BT 24 120 65 1152*600*590 

1~220 V 50 Hz Elektrikli Boylerli Kombi 

UKDAX-80Y10BM 10 80 55 836*600*590 

UKDAX-80Y12BM 12 80 55 836*600*590 

UKDAX-80Y16BM 16 80 55 836*600*590 

UKDAX-80Y18BM 18 80 55 836*600*590 

UKDAX-120Y10BM 10 120 65 1152*600*590 

UKDAX-120Y12BM 12 120 65 1152*600*590 

UKDAX-120Y16BM 16 120 65 1152*600*590 

UKDAX-120Y18BM 18 120 65 1152*600*590 

 

Teknik ¥zellikler Kalorifer KullanēmSuyu 

Min. ¢alēĸma Basēncē bar 1 0,5 

Max. ¢alēĸma Basēncē bar 3 8 

Genleĸme Tankē l 7 2 

Min. Ayar Sēcaklēĵē ÁC 10 35 

Max Ayar Sēcaklēĵē ÁC 80 65 

Baĵlantēlar Ķnch Ĳ İ 

 

 

 

4.2. Yer Tipi Boylerli Elektrikli Kombi 
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Teknik ¥zellikler 

Model 
G¿­ 
(kW) 

Genleĸme 
Tankē (l)  

Susuz Aĵērlēk 
(Kg) 

Boyutlar 
Y*G*D (mm) 

3~400 V 50 Hz Elektrikli Boylerli Kombi 

UKDAX-10HBT 10 7 23,5 700*400*220 

UKDAX-12HBT 12 7 23,5 700*400*220 

UKDAX-16HBT 16 7 25 700*400*220 

UKDAX-18HBT 18 7 25 700*400*220 

UKDAX-20HBT 20 7 25 700*400*220 

UKDAX-24HBT 24 7 25 700*400*220 

UKDAX-30HBT 30 12 32,2 700*450*320 

UKDAX-36HBT 36 12 35,4 700*450*320 

UKDAX-40HBT 40 12 35,4 700*450*320 

UKDAX-48HBT 48 12 35,4 700*450*320 

1~220 V 50 Hz Elektrikli Boylerli Kombi 

UKDAX-6HBM 6 7 23,5 700*400*220 

UKDAX-10HBM 10 7 23,5 700*400*220 

UKDAX-12HBM 12 7 23,5 700*400*220 

UKDAX-16HBM 16 7 25 700*400*220 

UKDAX-18HBM 18 7 25 700*400*220 

 

DŜƴŜƭ ¢Ŝƪƴƛƪ mȊŜƭƭƛƪƭŜǊ 

aƛƴΦ 4ŀƭƤǒƳŀ .ŀǎƤƴŎƤ bar 1 

aŀȄΦ 4ŀƭƤǒƳŀ .ŀǎƤƴŎƤ bar 3 

YŀƭƻǊƛŦŜǊ 4ŀƭƤǒƳŀ !ȅŀǊ {ƤŎŀƪƭƤƐƤ ÁC 10-80 

.ƻȅƭŜǊ 4ŀƭƤǒƳŀ !ȅŀǊ {ƤŎŀƪƭƤƐƤ ÁC 35-65 

YŀƭƻǊƛŦŜǊ .ŀƐƭŀƴǘƤƭŀǊƤ TƴŎƘ ҁ 

.ƻȅƭŜǊ .ŀƐƭŀƴǘƤƭŀǊƤ TƴŎƘ ҁ 

{ǳ 5ƻƭǳƳ .ŀƐƭŀƴǘƤǎƤ TƴŎƘ ѹ 

 

 

 

 

 

 

4.3. Duvar Tipi Harici Boylerli Elektrikli Kombi 
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 Cihaz montajē yetkili personel tarafēndan yapēlmalēdēr. 

 

Bakēm ve onarēm yapēlabilmek ¿zere cihaza eriĸebilmek i­in kurulumda ºngºr¿len 

minimum mesafelere uyunuz. 

 

Doĵru cihaz montajē i­in; 

ü Ocak ya da benzeri piĸirme cihazlarē ¿zerine montajē yapēlmamalēdēr. 

ü Cihazēn kurulu olduĵu odada yanēcē ¿r¿n bulunmamalēdēr. 

ü Isēya duyarlē y¿zeyler (ºrneĵin ahĸap duvarlar) d¿zg¿n yalētēm ile korunmalēdēr. 

ü Kurulumdan ºnce, cihazēn ­alēĸmasēnē bozabilecek herhangi bir kalēntēyē ortadan 

kaldērmak i­in b¿t¿n sistem borularē dikkatlice yēkanmalēdēr. 

ü Isētma tesisatē basēncē 3 barēn ¿zerine ­ēktēĵēnda emniyet ventilinden su tahliyesi 

baĸlar. 

ü Boyler basēncē 8 barēn ¿zerine ­ēktēĵēnda emniyet ventilinden su tahliyesi 

baĸlar.(Ukdax-xxEBM ve Ukdax-xxEBT modelleri i­in) Boyler azami iĸletme 

basēncē 6 bardēr. ķebeke tesisat basēncēnēn 6 barēn ¿zerinde ­ēktēĵēndan ĸ¿phe 

duyuyorsanēz, cihaz ya da daire giriĸine basēn­ d¿ĸ¿r¿c¿ montajē yaptērēnēz 

ü Cihazēn monte edildiĵi ortam, bakēm veya onarēm esnasēnda bloke edici, 

5. CĶHAZ MONTAJI 

5.1. Montaj ķartlarē ve G¿venlik Uyarēlarē 



18 

engelleyici par­a ve ­ēkēntēlardan uzak olmalēdēr. Cihazēn ­evresinde bakēm ve 

onarēm i­in yeterli boĸluk bulunmalēdēr. 

ü Cihazēn elektrik baĵlantēsē uygun kablo, sigorta ve ka­ak akēm rºlesi ile yapēlmalē 

ve topraklama baĵlantēsē kesinlikle olmalēdēr. 

ü Montaj yapēlacak duvar cihaz aĵērlēĵēnē taĸēyabilecek ºzellikte olmalēdēr. 

 

 Montaj yapēlacak duvarēn cihazēn dolu aĵērlēĵēnē taĸēyabileceĵinden ve montaj 

malzemesinin g¿venle sabitlendiĵinden emin olunmalēdēr. 

Yukarēda belirtilen ĸartlara uygun olarak se­ilen yere cihaz montajē yapmak i­in; 

ü Cihaz montaj deliklerinin yerlerini montaj yapēlacak y¿zey ¿zerinde iĸaretleyiniz. 

ü ¦st ve alt montaj deliklerini 8 mm matkap ucu ile deliniz. 

ü ¦st montaj deliĵine M8 A­ēk Kancalē Gºmlekli ¢elik D¿beli yerleĸtirerek d¿bel tam 

sēkēĸana kadar somununu sēkēnēz. Kancanēn a­ēk tarafē ¿ste gelmelidir. 

ü Alt montaj deliklerine 8 mm plastik d¿beli sonuna kadar ­akēnēz. 

ü Kancanēn saĵlamlēĵēnē kontrol ettikten sonra cihazē iki kiĸi karĸēlēklē tutarak ¿st 

kancaya ge­iriniz. Kancaya tam ge­tiĵinden emin olmadan cihazē bērakmayēnēz. 

ü Alt montaj deliklerinden 5*45 mm baĸlēklē sunta vidasē ile sēkēca sabitleyiniz. 

ü Duvara montaj tamamlandēktan sonra cihazēn montaj saĵlamlēĵēnē kontrol ediniz. 

 UKDAX-xxHBT ve UKDAX-xxHBM modelleri i­in 50 K NTC boyler sensºr¿ 

baĵlantēsē yapēlmasē gerekmektedir. 

 

5.2. Duvar Tipi Cihazlarēn Montajē 
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 Montaj yapēlacak zeminin cihazēn dolu aĵērlēĵēnē taĸēyabileceĵinden emin 

olunmalēdēr. 

Tesisat baĵlantēlarē yapēlmadan ºnce tamamēyla dengede olmalē, montaj 

ayaklarēndaki boĸluklar alēnmalēdēr. 

 

 

 

5.3. Ter Tipi Cihazlarēn Montajē 
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Kalorifer tesisatē, kalorifer suyunun yeterli dolaĸēmēnē saĵlamak i­in uygun ­apta boru 

ile ­ekilmelidir. Kalorifer borularēnēn olmasē gerekenden k¿­¿k se­ilmesi, tesisattaki 

daralma veya tēkanmalar kalorifer dolaĸēmēnēn yetersizliĵine sebep olabilir. Cihaza 

yapēlan baĵlantēlar gerektiĵinde kolaylēkla sºk¿lebilir durumda olmalēdēr. Cihazēn 

kalorifer giriĸ ve ­ēkēĸēnda ayrē ayrē kesme vanasē, ayrēca giriĸ hattēnda vana ile cihaz 

arasēnda pislik tutucu bulunmalēdēr. Soĵuk su giriĸinde vana ve pislik tutucu 

bulunmalēdēr. 

 

Bu iĸlem cihaz altēndaki mavi renkli doldurma musluĵu ile yapēlēr. Doldurma iĸlemi, 

aĸaĵēdaki talimatlar uygulanarak yapēlmalēdēr. 

ü Cihazēn soĵuk su giriĸ vanasēnēn a­ēk olduĵundan emin olunuz. 

ü Doldurma musluĵunu a­ēnēz. 

5.4. Kalorifer ve Su Tesisatē Baĵlantēlarēnēn Yapēlmasē 

5.5. Isētma Tesisatēnēn Doldurulmasē 
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ü Su basēn­ gºstergesi 1 - 1,5 bar arasēna geldiĵinde doldurma musluĵunu 

kapatēnēz. 

ü Radyatºrlerin yan ¿st bºl¿m¿nde bulunan purjºrleri a­arak radyatºrlerde biriken 

havayē tahliye ediniz ve su akmaya baĸladēĵēnda kapatēnēz. 

ü Radyatºrlerde biriken hava tahliye edildiĵinde kalorifer tesisatē su basēncēnda 

d¿ĸme olabilir. Kalorifer tesisatē su basēncēnēn 1 ile 1,5 bar aralēĵēnda olduĵundan 

emin olunuz, eksilme varsa doldurma musluĵunu a­arak tamamlayēnēz. 

 Isētma tesisatē doldurulduktan sonra su ka­aĵē olup olmadēĵē titizlikle kontrol 

edilmelidir. 

 Doldurma vanasē a­ēk unutulur ve kalorifer tesisatē basēncē 3 barôē ge­erse cihaz 

i­indeki emniyet ventilinden su tahliyesi baĸlar. 

Tesisat baĵlantēlarē tamamlandēktan sonra boylerin doldurulmasē gerekir. Bu iĸlem, 

aĸaĵēdaki talimatlar uygulanarak yapēlmalēdēr. 

ü Cihazēnēzēn boyler giriĸ vanasēnē a­ēnēz. 

ü Cēhazēn sēcak su ­ēkēĸēna baĵlē herhangi bir musluĵu (tercihen en yakēn musluĵu) 

a­ēnēz. Boyler i­indeki hava su musluĵundan atēlacaktēr. 

ü Musluktan hava atēlēp kesintisiz su akmaya baĸladēktan sonra musluĵu kapatēnēz. 

 Isētma tesisatē doldurulduktan sonra su ka­aĵē olup olmadēĵē titizlikle kontrol 

edilmelidir. 

 

Elektrik tesisatē cihaz kapasitesine ve kablo uzunluĵuna gºre belirlenen uygun kesitli 

kablo ile yeterli ehliyet sahibi personel tarafēndan yapēlmalēdēr. Cihazēn elektriĵini 

t¿m¿yle kesebilecek uygun ºzellikli ve amper deĵerine sahip ka­ak akēm rºlesi ve 

sigorta ayrē ayrē bulunmalē, sigorta cihazēn yakēnēnda olmalēdēr. Cihazēn topraklamasē 

mutlaka yapēlmalēdēr. Cihaz montajēnēn yapēldēĵē yapēda topraklama tesisatē 

bulunmuyorsa, yeterli ehliyete sahip personel tarafēndan topraklama hattē 

­ekilmelidir. Topraklama tesisatēnēn ­alēĸēr durumda olduĵu belirli periyodlarla kontrol 

ettirilmelidir. Sigorta cihaz yakēnēnda ve cihazdan ­ēkan kablonun gergin olmadan 

baĵlanabileceĵi mesafede bulunmalēdēr. Kablolarēn sigortalara baĵlantēsē Yetkili 

5.6. Boylerin Doldurulmasē 

5.7. Elektrik Baĵlantēlarēnēn Yapēlmasē 
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Servis tarafēndan yapēlmalēdēr. 

 Kablolarē doĵru yere baĵladēĵēnēzdan emin olunuz. 

 Kablo baĵlantēlarēnēn gevĸek yapēlmasē kazalara sebep olabilir. 

Cihaz kapasitesi ve kablo uzunluklarēna gºre hesaplanmēĸ kablo kesitleri, ka­ak akēm 

rºlesi ve sigorta amper deĵerleri aĸaĵēdaki tabloda gºr¿lebilir. 

G¿­ 

(kW) 

Faz & Voltaj  

(V) 

¢ektiĵi Akēm  

(A) 

Sigorta & Ka­ak 

Akēm Rºlesi (A) 

Kablo Kesit 

(mm) 

3~400 V 50 Hz Cihazlar 

10 3~400 3*15,2 3*20 5*2,5 

12 3~400 3*18,2 3*20 5*2,5 

16 3~400 3*24,3 3*25 5*4 

18 3~400 3*27,3 3*32 5*4 

20 3~400 3*30,4 3*40 5*6 

24 3~400 3*36,4 3*50 5*6 

30 3~400 3*45,5 3*63 5*10 

36 3~400 3*54,6 3*63 5*10 

40 3~400 3*60,7 3*63 5*16 

48 3~400 3*72,8 3*80 5*16 

1~220 V 50 Hz Cihazlar 

6 1~220 27,3 32 3*4 

10 1~220 45,6 50 3*6 

12 1~220 54,6 63 3*10 

16 1~220 72,8 80 3*16 

18 1~220 81,9 100 3*16 

 Bu tablodaki kablo kesitler en fazla 10 m i­in hesaplanmēĸtēr. 10 môden fazla kablo 

uzunluklarē i­in Yetkili Servisimize danēĸēnēz.  
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Cihazēn ­alēĸma durumu ve yapēlan ayarlamalar kumanda panelinden izlenebilir. 

 

 

 Radyatºr / yerden ēsētma gºstergesi 

 Haftanēn g¿nleri 

 Zaman programē (7 adet zaman programē yapēlabilir) 

 Saat 

 Kapasite gºstergesi 

 ¢alēĸmaya hazēr gºstergesi 

 Sēcak su ēsētma gºstergesi 

 Kalorifer ēsētma gºstergesi 

 Isētma ihtiyacē yok gºstergesi 

 Gidiĸ / dºn¿ĸ sēcaklēk farkē gºstergesi 

 Pompa ­alēĸma gºstergesi 

 Donma korumasē gºstergesi 

 Sēcaklēk gºstergesi 

 

 

6. CĶHAZIN ¢ALIķTIRILMASI VE KULLANIMI 

6.1. Kumanda Ekranē 
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/ƛƘŀȊƤƴ ƪǳƳŀƴŘŀǎƤ ƎǀǎǘŜǊƎŜ ŜƪǊŀƴƤƴƤƴ ŀƭǘƤƴŘŀ ōǳƭǳƴŀƴ ǘǳǒƭŀǊ ƛƭŜ ȅŀǇƤƭƤǊΦ 

 

  A­ma / Kapama        

  Men¿ giriĸ / Deĵiĸtirme 

  Sēcaklēk arttērma / Saat ve g¿n ayarē 

  Sēcaklēk azaltma / Geri 

  Zaman programē a­ma kapama 

 

 

 Cihazēn ilk ­alēĸtērmasē mutlaka Yetkili Servis tarafēndan yapēlmalēdēr. 

 Yetkisiz kiĸilerin cihaza m¿dahalesi ile oluĸabilecek hasar ve kazalardan firmamēz 

sorumlu deĵildir. 

Cihazē ­alēĸtērēlmadan ºnce mekanik ve elektriksel t¿m baĵlantēlarēn uygun olduĵu 

kontrol edilmelidir. Isētma tesisatē tamamen doldurulmuĸ ve havalarē alēnmēĸ olmalēdēr. 

Hatalē baĵlantēdan dolayē oluĸabilecek hasar ve kazalardan firmamēz sorumlu 

deĵildir.  

Cihazēn ­alēĸtērēlmasē i­in aĸaĵēdaki adēmlar izleyiniz; 

ü Cihazēn ēsētma tesisatē vanalarēnēn a­ēk olduĵuna emin olunuz. 

ü Ka­ak akēm rºlesini ve ardēndan sigortayē a­ēnēz. 

ü Ekrandaki b¿t¿n simgeler birka­ saniye gºr¿n¿r kaldēktan sonra aĸaĵēdaki gibi 

olacaktēr. 

 

ü Cihazē a­mak i­in  tuĸuna 2-3 saniye basēlē tutunuz.  

6.2. Kumanda Tuĸlarē 

6.3. Cihazēn ¢alēĸtērēlmasē 
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Cihaz kapanmadan ºnceki son ayarlarē hafēzasēnda tutar. Tekrar a­ēldēĵēnda aynē 

ayarlarla ­alēĸmaya baĸlar. 

ü Cihazēn kapanmadan ºnceki ­alēĸma modu boyler ēsētmasē olarak ayarlandēĵē 

durumda; boyler sēcaklēĵē ayar sēcaklēĵēnēn altēnda ise boyler ēsētmasē i­in ­alēĸēr. 

ñshowerò yazēsē ile  ve  simgeleri gºr¿n¿r,  simgesi yanēp sºner. Eĵer 

boyler sēcaklēĵē ayarlanan sēcaklēĵa eĸit veya ¿zerinde ise cihaz beklemeye ge­er. 

 

ü Cihazēn kapanmadan ºnceki ­alēĸma modu boyler ve kalorifer ēsētmasē olarak 

ayarlandēĵē durumda; boyler sēcaklēĵē ayar sēcaklēĵēnēn altēnda ise cihaz boyler 

ēsētmasē i­in ­alēĸēr. ñheatingò ve ñshowerò yazēlarē ile  ve  simgeleri gºr¿n¿r, 

 simgesi yanēp sºner. 

 

Eĵer boyler sēcaklēĵē, ayarlanan sēcaklēĵa eĸit veya ¿zerinde ise cihaz kalorifer 

ēsētmasē i­in ­alēĸmaya baĸlar, ñheatingò ve ñshowerò yazēlarē ile  ve 

simgeleri gºr¿n¿r. 
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ü Cihazēn kapanmadan ºnceki ­alēĸma modu kalorifer ēsētmasē olarak ayarlandēĵē 

durumda cihaz kalorifer ēsētmasē i­in ­alēĸēr. ñheatingò yazēsē ile  simgesi 

gºr¿n¿r, pompa yaklaĸēk bir dakika ­alēĸtēktan sonra cihaz kalorifer ēsētmasēna 

baĸlar,  simgesi gºr¿n¿r.  

 

Her tuĸa basma iĸleminde sinyal sesi duyulur. Uzun s¿reli (mesela 2-3 saniye) tuĸa 

basmalarda uyarē sesi duyulmadan tuĸa basēlmēĸ olmaz. 

 

 

ü Cihaz kapalē duruma getirilir. 

 

 

 

 

 

 

6.4. ¢alēĸma Parametrelerinin Ayarlanmasē 

6.4.1. G¿n ve Saat Ayarēnēn Yapēlmasē 
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ü  tuĸuna 5-6 saniye basēlē tutulur, g¿n yanēp sºnmeye baĸlar. 

 

ü   veya  tuĸuna birer saniye aralēkla basarak g¿n ayarlanēr. 

 

ü  tuĸuna basēlēr, saat hanesi yanēp sºnmeye baĸlar. 

 

 

 

 



29 

ü  veya  tuĸuna birer saniye aralēkla basarak 0 ile 23 arasēnda saat ayarlanēr. 

 

ü  tuĸuna basēlēr, dakika hanesi yanēp sºnmeye baĸlar. 

 

ü   veya  tuĸuna birer saniye aralēkla basarak 0 ile 60 arasēnda dakika 

ayarlanēr. 
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ü   tuĸuna basēlarak veya 10 saniye herhangi bir tuĸa basēlmadēĵēnda yapēlan 

ayarlar kayēt edilerek ayar men¿s¿nden ­ēkēlēr. 

 

 

Ekranda  ve  simgeleri gºr¿n¿rken (cihaz kalorifer ēsētmasē i­in ­alēĸērken)  

veya  tuĸlarēna basarak 35 
o
C ile 80 

o
C arasēnda kalorifer sēcaklēk ayarē yapēlabilir. 

Kalorifer sēcaklēk ayarē yapēlērken ñWater Tempò yazēsē sºner, ayarlanan sēcaklēk 

deĵeri yanēp sºnmeye baĸlar. Cihaz kullanēm suyu ēsētmasē i­in ­alēĸērken kalorifer 

sēcaklēĵēnē ayarlamak i­in sēcak su akēĸēnē durdurmanēz gerekir. ¢alēĸma modunun 

kullanēm suyu ēsētmasē olarak ayarlandēĵē durumda kalorifer sēcaklēĵēnē deĵiĸtirmek 

i­in ­alēĸma modunu kalorifer ēsētmasēna almak gerekir. Ķĸlem sonunda cihaz tekrar 

ºnceki ­alēĸma konumuna alēnmalēdēr. (Bakēnēz 6.4.8) 

 

Ayarlama tamamlandēktan 2 saniye sonra ekranda cihaz ­alēĸma sēcaklēĵē ve ñWater 

Tempò yazēsē gºr¿n¿r. Cihazēn ayarlanan sēcaklēĵa gelmesi zaman alabilir. Kullanēm 

suyu ēsētmasē tamamlandēktan hemen sonra kalorifer ēsētmasē baĸlamaz. Sēcaklēk 

6.4.2. Kalorifer Sēcaklēk Ayarēnēn Yapēlmasē 
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dengelemesi i­in bir s¿re pompa ­alēĸtēktan sonra kalorifer ēsētmasē baĸlar. 

 

 

Boyler sēcaklēk ayarē; ekranda  ve  simgeleri gºr¿n¿r,  simgesi yanēp sºner 

durumdayken (cihaz kullanēm suyu ēsētmasē i­in ­alēĸērken)  veya  tuĸlarēna 

basarak 30 
o
C ile 65 

o
C arasēnda yapēlabilir.  

 

¢alēĸma modu kullanēm suyu ēsētmasē olarak ayarlanmēĸ ise bekleme sērasēnda da 

kullanēm suyu sēcaklēĵēnē deĵiĸtirmek m¿mk¿nd¿r.  

 

6.4.3. Boyler Sēcaklēk Ayarēnēn Yapēlmasē 
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Kalorifer ēsētmasē i­in ­alēĸērken kullanēm suyu sēcaklēĵēnē ayarlamak i­in cihazēn 

­alēĸma modunun kullanēm suyu ēsētmasē olarak deĵiĸtirilmesi gerekir. Ķĸlem sonunda 

cihaz tekrar ºnceki ­alēĸma konumuna alēnmalēdēr. (Bakēnēz 6.4.8)  

Ayarlama tamamlandēktan 2 saniye sonra ekranda anlēk ­alēĸma sēcaklēĵē ve ñWater 

Tempò yazēsē gºr¿n¿r. 

 

 Kullanēm boyler ēsētmasē her zaman ºnceliklidir. 

Cihaz, boyleri ēsēttēktan sonra kolorifer ēsētmasē i­in ­alēĸēr. Boyler ēsētmasē ayarlanan 

sēcaklēĵēn 7 oC altēna d¿ĸt¿ĵ¿nde tekrar baĸlar. 

 

Cihazēn ēsētma gidiĸ ile ēsētma dºn¿ĸ arasēndaki sēcaklēk farkē ayarlanabilir. Cihaz 

normal ­alēĸma konumundayken; 

ü  tuĸuna 2-3 saniye basēlarak ayar men¿s¿ne girilir. 

 

 

 

 

 

 

6.4.4. Sēcaklēk Farkē Ayarēnēn Yapēlmasē 
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ü  simgesi gºr¿nene kadar birer saniye aralēkla  tuĸuna basēlēr, sēcaklēk farkē 

yanēp sºnmeye baĸlar. 

 

ü  veya  tuĸlarē ile ȹT sēcaklēk farkē ayarlanēr. 

 

ü  tuĸuna basēlarak ayar men¿s¿nden ­ēkēlēr. 
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Cihaza oda termostatē ile kumanda etmek m¿mk¿nd¿r. Bu sayede cihaz oda 

termostatēnēn bulunduĵu ortamēn sēcaklēĵēna gºre ­alēĸēr. Oda termostatē baĵlantēsē 

Yetkili Servis tarafēndan cihaz devreye alēnērken yapēlmalēdēr. 

 

Cihaz yerden ēsētma (d¿ĸ¿k sēcaklēk) veya radyatºr ēsētma sistemine gºre 

ayarlanabilir. Bu sayede ºzellikle yerden ēsētmalē sistemlerde aĸērē ēsētma ºnlenmiĸ 

olur. Cihaz yerden ēsētma modunda ­alēĸērken en fazla 55 
o
C sēcaklēĵa 

ayarlanabilirken, radyatºr ēsētma modunda en fazla 80 
o
C sēcaklēĵa ayarlanabilir. 

Yerden ēsētmalē sistemlere baĵlē cihazlar Yetkili Servisler tarafēndan devreye alēnērken 

yerden ēsētma moduna alēnacaktēr. Bu durumda ēsētma modunun kullanēcē tarafēndan 

bilin­li ya da yanlēĸlēkla deĵiĸtirilmesi m¿mk¿n olmayacaktēr. Radyatºr ēsētmalē 

sistemlerde de kullanēcē isterse ēsētma modunu yerden ēsētmaya alarak cihazēn 

maksimum 55 
o
C de ­alēĸmasēnē saĵlayabilir.  simgesi radyatºr ēsētmasē 

modunda gºr¿n¿rken, yerden ēsētma modunda gºr¿nmez. Cihaz normal ­alēĸma 

konumundayken; 

ü  tuĸuna 2-3 saniye basēlarak ayar men¿s¿ne girilir. 

 

 

 

 

 

 

6.4.5. Oda Termostatē Baĵlantēsē 

6.4.6. Isētma Modu Ayarēnēn Yapēlmasē 
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ü   simgesi gºr¿nene kadar birer saniye aralēkla  tuĸuna basēlēr, ēsētma modu 

se­im gºstergesi yanēp sºnmeye baĸlar. 

 

ü  veya  tuĸlarē ile yerden ēsētma i­in ñ0ò se­ilir.  

 

Radyatºr ēsētmasē i­in ñ1ò se­ilir. 

 

Yerden ēsētmalē sistemlerde ēsētma modu Yetkili Servis tarafēndan cihaz i­inden 

ayarlandēĵē i­in bu men¿de ñ0ò olan ayar deĵiĸtirilemez. 
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ü  tuĸuna basēlarak ayar men¿s¿nden ­ēkēlēr. 

 

 Yerden ēsētmalē sistemlerde sēcaklēk kesinlikle 55
 oC ¿zerine ayarlanmamalēdēr. 

Ayarlanmasē durumunda oluĸabilecek hasar ve kazalardan firmamēz sorumlu deĵildir. 

 

Cihaz 3 farklē kapasitede ­alēĸabilir. P1 1/3 kapasite, P2 2/3 kapasite, P3 tam kapasite 

anlamēna gelmektedir. ¥rnek olarak cihaz 24 kW ise P1: 8 kW, P2: 16 kW, P3: 24 

kW dēr. Cihaz normal ­alēĸma konumundayken; 

ü   tuĸuna 2-3 saniye basēlarak ayar men¿s¿ne girilir. 

 

 

 

 

 

 

6.4.7. Kapasite Ayarēnēn Yapēlmasē 
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ü   simgesi gºr¿nene kadar birer saniye aralēkla  tuĸuna basēlēr. 

 

ü  veya  tuĸlarē ile cihaz kapasitesi P1, P2 veya P3 olarak ayarlanēr. Se­ilen 

kapasiteye gºre gºsterge ēĸēklarē deĵiĸir. 
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ü  tuĸuna basēlarak ayar men¿s¿nden ­ēkēlēr. 

 

 

Cihaz 3 farklē ­alēĸma modunda ­alēĸabilir. 

ü Kalorifer ¢alēĸma Modu: Cihaz sadece kalorifer ēsētmasē yapar. Kullanēm suyu 

sētmasē ger­ekleĸmez. 

ü Boyler ¢alēĸma Modu: Cihaz sadece boyleri ēsētēr. ķofben ya da yaz konumu 

olarak da adlandērēlabilir. 

ü Kalorifer ve Boyler ¢alēĸma Modu: Cihaz hem kalorifer ēsētmasē hem de kullanēm 

suyu ēsētmasē yapar. ¥ncelik her zaman boyler ēsētmasēndadēr. Kalorifer ēsētmasē 

yapēlērken boyler ēsētma ihtiyacē olduĵunda, cihaz kalorifer ēsētmasēnē durdurarak 

boyler ēsētmasē i­in ­alēĸēr. 

Cihaz normal ­alēĸma konumundayken; 

 

 

6.4.8. ¢alēĸma Modu Ayarēnēn Yapēlmasē 
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ü  tuĸuna 2-3 saniye basēlarak ayar men¿s¿ne girilir. 

 

ü ñheatingò ve/veya ñshowerò ēĸēklarē yanēp sºnene kadar birer saniye aralēkla  

tuĸuna basēlēr.  

 

ü  veya  tuĸlarē ile tercih edilen ­alēĸma modu se­ilir. ñheatingò se­ilirse 

cihaz sadece kalorifer ēsētmasē i­in ­alēĸēr.  
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ñshowerò se­ilirse cihaz sadece kullanēm suyu ēsētmasē i­in ­alēĸēr.  

 

ñheatingò ve ñshowerò aynē anda se­ilirse cihaz kullanēm suyu ve kalorifer 

ēsētmasē i­in ­alēĸēr.  

 

ü  tuĸuna basēlarak ayar men¿s¿nden ­ēkēlēr. 

 

 

 



41 

 

Cihaz kalorifer ēsētmasē i­in g¿nl¿k ve haftalēk olarak programlanabilir. 7 farklē zaman 

programē ile programēn baĸlama ve bitiĸ zamanlarē, program s¿resince cihazēn 

­alēĸma sēcaklēĵē ve ȹT sēcaklēk farkē ayarē yapēlabilir. Eĵer programlama yapēlmēĸ ve 

aktif duruma getirilmiĸ ise program yapēlmamēĸ zaman dilimlerinde cihaz kalorifer 

ēsētmasē i­in beklemeye ge­er.  tuĸu ile zaman programē aktif ya da pasif edilebilir. 

Zaman programē aktif olduĵunda i­inde bulunulan program numarasē gºr¿n¿r. Cihaz 

normal ­alēĸma konumundayken; 

ü  tuĸuna 2-3 saniye basēlēr ve ayar men¿s¿ne girilir. 

 

ü  ñTiming Time Phaseò gºr¿nene kadar birer saniye aralēkla  tuĸuna basēlēr, 

zaman programē numarasē yanēp sºnmeye baĸlar. 

 

 

 

 

6.4.9. Zaman Programē Ayarēnēn Yapēlmasē 
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ü  veya  tuĸuna basēlarak 1 ile 7 arasēndaki zaman programē numarasē se­ilir. 

 

ü  tuĸuna basēlēr 

 

ü  veya  tuĸlarē ile se­ilen zaman programē a­ēk yani ñONò konumuna getirilir. 

Eĵer ñOFFò konumunda kalērsa zaman programēna girilemez. 
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ü  tuĸuna basēlarak hafta g¿n¿/g¿nleri se­imi yapēlēr. 

 

  veya  tuĸlarē ile istenen hafta g¿n¿ veya g¿nleri se­ilebilir. Haftanēn g¿nleri 

aĸaĵēdaki gibi gruplandērēlēr. 

Á B¿t¿n g¿nler se­ilebilir. (SUN. MON. TUES. WED.  THUR. FRĶ. SAT.) 

 

Á Hafta sonu g¿nleri olabilir. (SUN. SAT.) 
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Á Hafta i­i g¿nleri se­ilebilir. (MON. TUES. WED. THUR. FRI.) 

 

Á G¿nler tek tek se­ilebilir. 

 

ü  tuĸuna basēlēr. Program baĸlama saati yanēp sºnmeye baĸlar. 
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ü  veya  tuĸlarē ile program baĸlama saati belirlenir. 

 

ü  tuĸuna basēlēr. Program baĸlama dakikasē yanēp sºnmeye baĸlar.  

 

ü  veya  tuĸlarē ile program baĸlama dakikasē belirlenir. 
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ü  tuĸuna basēlēr. Program bitiĸ saati yanēp sºnmeye baĸlar.  

 

ü  veya  tuĸlarē ile program bitiĸ saati belirlenir. 

 

ü  tuĸuna basēlēr. Program bitiĸ dakikasē yanēp sºnmeye baĸlar.  
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ü  veya  tuĸlarē ile program bitiĸ dakikasē belirlenir. 

 

ü  tuĸuna basēlēr. Sēcaklēk gºstergesi yanēp sºnmeye baĸlar.  

 

ü Se­ilen programdaki ­alēĸma sēcaklēĵē  veya  tuĸlarē ile se­ilir. 
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ü  tuĸuna basēlēr  simgesi ve gidiĸ/dºn¿ĸ sēcaklēk farkē ayar gºstergesi yanēp 

sºnmeye baĸlar.  

 

ü Se­ilen programdaki istenilen ȹT (gidiĸ/dºn¿ĸ sēcaklēk farkē)  veya  tuĸlarē 

ile se­ilir. 

 

ü  tuĸuna basēlēr. Ayarlanmak istenen diĵer zaman programē se­ilir ve 3. adēmdan 

baĸlanarak tekrar edilir. 
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ü B¿t¿n zaman programlarēnēn ayarlanmasē mecburiyeti yoktur. 1 ile 7 arasēndaki 

zaman programlarēndan istediĵiniz kadarēnē ayarlayabilirsiniz. Ayarlanmayan 

programlar ñOFFò konumunda kalacaĵē i­in aktif olmayacaktēr. 

ü Programlama bittikten sonra  tuĸuna basēldēĵēnda ya da 10 saniye herhangi bir 

tuĸa basēlmazsa yapēlan ayarlar kayēt edilerek ayar men¿s¿nden ­ēkēlēr. 

 

 

 

 

Kēsa s¿reli kapatma i­in  tuĸuna 2-3 saniye basarak cihazēn kapanmasēnē 

saĵlayabilirsiniz.  

6.5. Cihazēn Kapatēlmasē 

6.5.1. Ge­ici Kapatma 
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Elektrik beslemesini etkin halde bērakarak cihaz aĸaĵēdaki sistemlerle korunmuĸ 

olacaktēr. 

 

ü Donma Koruma Fonksiyonu: Cihaz i­erisindeki su sēcaklēĵēnēn 5ÁC'nin altēna 

d¿ĸmesi durumunda, pompa ve ēsētma devreye girerek bir s¿re ­alēĸēr. Anti-frost 

dºng¿s¿ s¿resince ekranda  iĸareti gºr¿l¿r. 

ü Anti-Blokaj Fonksiyonu: Cihaz i­indeki pompa ve ¿­ yollu vana her 18 saatte bir 

kēsa s¿re ­alēĸēr. 

 

Cihazē uzunca bir s¿re ­alēĸtērmayacaksanēz  tuĸuna 2-3 saniye bastēktan sonra 

cihaz sigortasēnē kapatēnēz. Bu durumda cihaz donma korumasē ­alēĸmayacaĵē i­in 

donma riskine karĸē sistemdeki suyu boĸaltēnēz. 

 

 

 

 

 

6.5.2. Uzun S¿reli Kapatma 
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7. ELEKTRĶK ķEMASI 

7.1. Trifaze Cihazlar 
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7.2. Monofaze Cihazlar 
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¦r¿n¿n garanti s¿resi boyunca cihaz ile ilgili malzeme ve ¿retim hatalarēna karĸē 

kullanēcēya ¿cretsiz servis saĵlamaktayēz. Kullanēm sērasēnda bir problemle 

karĸēlaĸtēĵēnēzda l¿tfen satēĸ sonrasē hizmetler departmanēmēz ile temasa ge­iniz. 

Cihaza yetkisiz olarak bakēm ve onarēm yapēlmasē cihazē garanti kapsamēndan 

­ēkartacaktēr. Daha sonra oluĸacak arēza ve kazalardan firmamēz sorumlu 

olmayacaktēr. 

 

Arēza Kodu Arēza ¢ºz¿m 

E0 
ü Su basēncē yetersiz 

ü Su basēn­ anahtarē arēzasē 

ü Su basēncē 1-2 bar arasēna ayarlayēnēz 

ü Yetkili servisi arayēnēz 

E1 ü Isētēcē sensºr¿ arēzasē 

ü Bir s¿re beklediĵiniz halde aynē hata 

kodunu almaya devam ediyorsanēz yetkili 

servisi arayēnēz 

E3 
ü Su sēcaklēk 85 oC ¿zerinde 

uyarēsē 

ü Birka­ dakika sonra cihaz ­alēĸmaya 

baĸlayacaktēr 

E4 
ü Limit termostat devrede 

uyarēsē 

ü Sēcaklēk 85 oCô nin altēna d¿ĸt¿ĵ¿nde 

­alēĸmaya baĸlayacaktēr 

ü Bir s¿re beklendiĵi halde aynē hata kodu 

alēnmaya devam ediyorsa yetkili servisi 

arayēnēz 

E5 

ü Boru tēkalē veya vana kapalē  

ü Pompa arēzasē 

ü Akēĸ ºl­er arēzasē 

ü Isētma tesisatēnda kapalē vana olup 

olmadēĵēnē kontrol edin ve pislik tutucuyu 

temizleyin 

ü Yetkili servisi arayēnēz 

 

 

 

 

 

 

8. ONARIM VE SERVĶS 

9. ARIZA BULMA & GĶDERME TABLOSU 
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                           PROBLEM 
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k
ētē
y
o
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¢¥Z¦M YOLLARI 

ü Elektrik yok 

ü Ka­ak akēm rºlesi veya 

sigorta kapalē 

ü G¿­ kartē ile kontrol panosu 

kartē baĵlantē sorunu 

ü Ekran kart arēzasē 

ǒ ǒ       

ü Elektrik olup olmadēĵēnē 

kontrol ediniz  

ü Cihaz ka­ak akēm 

rºlesini ve sigortasēnē 

kontrol ediniz 

ü Yetkili servisi arayēnēz 

ü Baĵlantēlar uygun 

yapēlmamēĸ 

ü Sēzdērmazlēk contasē arēzalē 

     ǒ   

ü Baĵlantēlar yeniden 

yaptērēnēz 

ü Sēzdērmazlēk contalarēnē 

yenileyiniz 

ü Tuĸ takēmē arēzasē 

ü Elektronik kart arēzasē 
 ǒ       ü Yetkili servisi arayēnēz 

ü Uygunsuz kablo kullanēmē 

ü Gevĸek baĵlantē 
  ǒ      

ü Cihazē kapatarak Yetkili 

servisi arayēnēz 

ü Y¿ksek basēn­        ǒ 
ü Boĸaltma vanasēndan 

fazla suyu boĸaltēnēz 

ü Su vanasē yeterli a­ēlmamēĸ 

ü Cihaz kalorifer ­alēĸma 

moduna ayarlanmēĸ 

ü Akēĸ sensºr¿ arēzasē 

    ǒ    

ü Su vanasēnē tamamen 

a­ēnēz 

ü Cihaz ayarlarēnē kontrol 

ediniz 

ü Yetkili servisi arayēnēz 

ü Rezistans arēzasē 

ü Limit termostat akēmē kesti 

ü Triyak arēzasē  

ü Kontrol kartē arēzasē 

   ǒ ǒ    ü Yetkili servisi arayēnēz 

ü Yetersiz su basēncē     ǒ    
ü Su basēncēnē kontrol 

ediniz  

ü Tesisat borularēnda su 

sēzēntēsē var 
        

ü Tesisat borularēndaki su 

sēzēntēsēnē gideriniz 
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