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Degerli Daxom Kullanicisi,

Cihazin fonksiyonunu dogru olarak yerine getirmesi ve guvenliginiz igin cihazin

montaj ve kullanimi esnasinda kullanma kilavuzunda belirtilen talimatlara uyunuz.

Yetkisiz olarak montaj veya bakim yapilmasi halinde, cihaz garanti kapsamindan

cikacaktir. Buna ek olarak Griinde meydana gelebilecek bir bozukluk veya kazadan

firmamiz sorumlu olmayacaktir.

Liatfen bu kullanma kilavuzunu daha sonra referans almak Uzere iyi kosullarda

saklayiniz.

1. GUVENLIK UYARILARI

>

>

>

Sofben montaiji yetkili personel tarafindan bu kilavuzda belirtilen yénergelere gore
yapilmalidir.

Cihazin ilk cahstinimasi Yetkili Servis tarafindan yapilmalidir, cihazi kendiniz
calistirmayi denemeyiniz.

Cihazin su tesisati baglantilari sizdirmaz ve saglamyapilmalidir.

Cihaz, modeline goére bu kilavuzda belirtilen gerilim ile galisabilir. Sebeke
geriliminin uygun olmasi saglanmaldir.

Sehir sebekesi diginda bir kaynaktan (jenaretér gibi) besleme yapildiginda
cihazin guvenli caligsabilmesi igcin gereken sartlarin saglandigindan emin
olunmalidir.

Cihaza, bu kilavuzda belirtilen uygun kesitli kablo ile enerji saglanmalidir. Kagak
akim rolesi ve topraklama baglantisi olmahdir.

Cihaz nemli ve i1slanabilecek ortamlara montaj edilmemelidir.

Parlayici, patlayici veya kolay alev alan madde veya esyalar cihazin yaninda veya
yakininda bulundurulmamalidir.

Bu montaj ve kullanma kilavuzu, Grinin tamamlayici pargasidir. Gerektiginde
basvurmak i¢in saklayiniz. Herhangi bir kayip veya hasar halinde yeni bir kopya
icin Yetkili Servis ile irtibatageginiz.

Bu sofben sadece maksadina uygun olarak kullanilmahdir. Uretici; yanhs
kullanim, kurulum, ayarlama ve bakimdan dogabilecek mulke hasar, kisilere veya
hayvanlara yonelik yaralanmalarda, s6zlesmede yer alan yahut almayan her tir
yukumluligu pesinen reddeder.

Ambalaji ¢ikardiktan sonra, igerigin iyi durumda ve eksiksiz oldugundan emin



olun. Aksi halde, cihazinizi satin aldiginiz satici ile irtibata geginiz.

» Tum ambalaj atiklarini insan ve g¢evre saghigina zarar vermeden, dikkatlice
bertaraf edin.

> Su kaga@i olmasi halinde su besleme kapatiimalidir ve yetkili servisi derhal
bilgilendirilmelidir.

> Sofben uzunca bir siire kullanilmayacaksa asagdidaki islemleri yerine getirmesi
Onerilir:
= Cihazin elektrik anahtarini kapatin
= Cihaz su giris vanasini kapatin
= Donmayi 6nlemek igin sebeke sicak su devresini tahliye edin

» Sofben ¢ocuklar veya yardimcisi olmayan engelli kisiler tarafindan
kullaniimamalidir.

» Cihaz kaynakl duman veya yanik kokusu hissedilmesi halinde cihazin elektrik
anahtarini kapatin ve Yetkili Servis ile irtibata gegin.

» Islak elle veya cihazin disi i1slakken cihaza dokunmayin.

> Cihazin temizligi igin deterjan, tiner gibi kimyasal maddeler kullanmayiniz. Cihazin
dis temizligini hafif nemli bir bez ile cihazin elektrik anahtarini kapatarak
yapabilirsiniz.

> Sicak su muslugunu ilk agtiginizda kaynar su gelebilir, kullanmadan 6énce su
sicakhgi kontrol edilmelidir.

» Sofbenin Gumrulk ve Ticaret Bakanligi tarafindan belirtilen kullanim émra 10 yildir.
2. TASARRUFLU KULLANIM iCIiN ONERILER

> Su sicakhgini ihtiyaciniza goére soguk su ile ilistirmaya gerek kalmayacak
dereceye ayarlamaniz tasarruf saglar.

» Suyu bilingli kullanin. Bilingli su kullanimi tasarrufu artirir.



3. TEKNIK BILGILER

Teknik Ozellikler
Model Gig Boyutlar Agirlik | At=25 °C Sicak
(kw) | Y*G*D (mm) | (Kg) | Su Miktar (I/dk)
3~380 V 50 Hz
UKDAX-6MST 6 54 3,4
UKDAX-8MST 8 54 4,6
UKDAX-10MST 10 5,4 5,8
UKDAX-12MST 12 5,4 6,9
UKDAX-16MST 16 4257280795 6,7 9,2
UKDAX-18MST 18 8,2 10,4
UKDAX-20MST 20 8,2 115
UKDAX-24MST 24 8,2 13,8
1~220 V 50 Hz
UKDAX-6MSM 6 54 3,4
UKDAX-8MSM 8 54 4,6
UKDAX-10MSM 10 425*280*95 5,4 5,8
UKDAX-12MSM 12 5,4 6,9
UKDAX-16MSM 16 6,7 9,2
Genel Teknik Ozellikler

Min.Calisma Basinci Bar 0,3

Max.Caligma Basinci bar 6

Min.Ayar Sicakhgi °C 30

Max.Ayar Sicakligi °C 60

Baglantilar inch VZ




4. SOFBEN MONTAUJI

A Sofben montaji yetkili personel tarafindan yapiimahdir.
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4.1. Montaj Sartlari ve Giivenlik Uyarilari

Bakim veya onarim hallerinde sofbene erigebilmek igin kurulumda 6ngdriilen
minimum mesafelere uyunuz. Dogru cihaz konumlamasi igin:

» Ocak ya da benzeri pisirme cihazlar Gizerine montaj edilmemelidir

» Sofbenin kurulu oldugu odada yanici Griin birakmayin

» Sicakhga duyarh duvarlar (6rnegin, ahsap duvarlar) diizgiin yaltim ile



korunmaldir.

» Kurulumdan énce, cihazin galigsmasini bozabilecek herhangi bir kalintiyi ortadan
kaldirmak icin bitiin sistem borularini dikkatlice yikayin. Cihaz su girisinde yerlesik
6 bar emniyet ventili vardir. Su basincinin 6 bari asmadigindan emin olun. Siiphe
duyuyorsaniz, bir basing azaltici montaji yaptiriniz.

> Sofbenin monte edildigi ortam bakim veya onarim esnasinda bloke edici,
engelleyici parca ve cikintilardan uzak olmali; cihazin gevresinde bakim veya
onarim i¢in yeterli bogluk bulunmaldir.

> Sofbenin elektrik badlantisi uygun kablo, sigorta ve kagak akim rélesi ile yapiimali
ve topraklama mutlaka olmahdir.

» Sofbeninizin monte edildigi duvar sofben agirligini tasiyabilecek kadar mukavim

olmalidir.
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4.2. Sofbenin Duvara Montaji
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Yukarida belirtilen sartlara uygun olarak secilen yere yandaki sekilde belirtilen
Olculerde montaj deliklerini deliniz. Deliklere uygun dubelleri ve vidalari sabitleyiniz.
Asagidaki sekle gore sofbeni sabitlediginiz vidalara yukaridan asagdiya dogru takiniz.
Vida basglarinin aski sacinin yuvasina oturdugundan ve yuvasindan ¢ikmadigindan

emin olunuz.
4.2.1. Su Tesisati Baglantilarinin Yapilmasi

Su tesisati baglantilari tercihen esnek baglanti elemani ile sizdirmaz bir sekilde
yapilmalidir. Cihaz girigsinde esnek baglanti elemanindan énce kesme vanasi mutlaka

olmalidir.



4.2.2. Elektrik Tesisati Baglantilarinin Yapilmasi

Elektrik tesisati sofben kapasitesine ve kablo uzunluguna gére belirlenen uygun
kesitli kablo ile yeterli ehliyet sahibi personel tarafindan yapilmahdir. Sofben
elektrigini timuyle kesebilecek uygun 6zellikli ve amper degerine sahip kagak akim
rélesi ve sigorta bulunmali, sigorta cihazin yakininda olmalidir. Sofben topraklamasi
mutlaka yapiimahdir. Sofben montaji yapildi§i yapida topraklama tesisati
bulunmuyorsa, yeterli ehliyete sahip personel tarafindan sofben igin topraklama hatti
cekilmelidir. Topraklama tesisatinin ¢calisir durumda oldugdu belirli periyodlarla kontrol
ettirilmelidir. Sigorta sofben yakininda ve sofben kablosunun baglanabilecegi

mesafede olmalidir.

A Kablo baglantilarinin asiri gergin yapilmasi kazalara yol agabilir.
Kablolarin sofbene baglantisi Yetkili Servis tarafindanyapilmalidir. Sofben kapasitesi
ve kablo uzunluklarina gore hesaplanmis kablo kesitleri, kagak akim rélesi ve sigorta

amper degerleri agagidaki tabloda gérulebilir.

— Faz~Voltaj | Glig Cektigi Sigorta ve Kagak |Kablo Kesiti

V) (kW) | Akim (A) | Akim Rolesi (A) (mm)

UKDAX- 6MST | 3~380 6 3*9,1 3*16 5*1,5

UKDAX- 8MST | 3~380 8 3*12,1 3*16 5*1,5

UKDAX- 10MST| 3~380 10 3*15,2 3*16 5*2,5
UKDAX- 12MST| 3~380 12 3*18,2 3*20 5*2,5
UKDAX- 16MST| 3~380 16 3*24,3 3*25 5*4
UKDAX- 18MST| 3~380 18 3*27,3 3*32 5*4
UKDAX- 20MST| 3~380 20 3*30,4 3*40 5*6
UKDAX- 24MST| 3~380 24 3*36,4 3*50 5*6
UKDAX- 6MSM 1~220 6 1*27,5 1*32 3*4

UKDAX- 8MSM 1~220 8 1*36,4 1*40 3*6

UKDAX- 10MSM| 1~220 10 1*45,6 1*50 3*6
UKDAX- 12MSM| 1~220 12 1*54,6 1*63 3*10
UKDAX- 16MSM| 1~220 16 1*72,8 1*80 3*16




5. SOFBENIN GALISTIRILMASI VE KULLANIMI

5.1. Kumanda Ekrani ve Tuslar

Sofbenin kullanimi igin gevirmeli digmeden yararlanilir.

S Caligsma Durum Gostergesi
'.O: ———> MAVi : Calisiyor

KIRMIZI YANIP SONER : Ariza

TEMP.

OFF

MAX

5.2. Cihazin Calistinimasi ve Kullanimi

A Sofbenin ilk galistirmasi mutlaka Yetkili Servis tarafindan yapiimahdir.

AYetkisiz kisilerin cihaza midahalesi ile olusabilecek hasar ve kazalardan firmamiz

sorumlu degildir.

Sofben galistirilmadan énce mekanik ve elektriksel tim baglantilarin uygun oldugu

kontrol edilmelidir. Hatali baglantidan dolay! olusabilecek hasar ve kazalardan

firmamiz sorumlu degildir.

Sofbenin galistirimasi igin asagidaki adimlar izleyin.

» Sigorta ve kagak akim rdlesinin elektrik gecisine engel olacak konumda
oldugundan emin olun.

» Cihazdan c¢ikan elektrik kablolarini sigortada bulunan baglanti terminalindeki
vidalari gevseterek kablonun iletken kisminin tamamini yerlestirin ve kablo tutucu
viday! gevseklik olmayacak sekilde sikin. Kablonun yerine tam ve saglam olarak
sabitlendiginden emin olun. Diger kablolar igin ayni islemi tekrarlayarak baglantiyi

tamamlayin. Notr baglantisi icin uygun dlguli klemens kullaniimalidir.
A Kablolari dogru yere bagladiginizdan emin olun.

A Kablo baglantilarinin gevsek yapilmasi kazalara sebep olabilir.

» Kagak akim rélesini ve ardindan sigortayi agin. Cihazi agmak igin digmeyi saat
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yoninde geviriniz.

» Acilma sesi duyuldugunda cihaz galismaya hazirdir.

> Istenilen su sicakhigini diigmeyi cevirerek ayarlayiniz. Sicaklik saat yéniinde
artarken tersi yonde azalir.

» Sicak su muslugunu agtiginizda cihaziniz ¢alismaya baslayacaktir ve calisma
durum gostergesi mavi olacaktir. Herhangi bir ariza durumunda galisma durum
goOstergesi kirmizi yanip sénecektir. (Resetleme icin elektrik kesilmelidir)

> Su sicakligini Ihtiyaciniza gére ayar diigmesinden degistirebilirsiniz.

5.3. Cihazin Kapatiimasi

5.3.1. Gegici Kapatma
Kisa sureli kapatma igin ayar diigmesini OFF konumuna getiriniz.
5.3.2. Uzun Siireli Kapatma

Cihazi uzun bir sire calistirmayacaksaniz ayar digmesini OFF konumuna

getirdikten sonra cihaz sigortasini kapatin.

6. ELEKTRIK SEMASI

6.1. Trifaze Cihazlar

TERMIK 90 °C
L1 s |
o— =]
KONTROL [R2]
KARTI
——F
N R3]
EL
GIKIS SICAKLIK L GIRi$ SICAKLIK
SENSORU SENSORU
POTANSIYOMETRE
AKIS SENSORU
R:ESANJOR T:TRIYAK
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6.2. Monofaze Cihazlar

TERMIK 90 °C
* [R1]
L [ ]
KONTROL [R2]
KARTI
N [R3]
E = L
GIKIS SICAKLIK GIiRi$ SICAKLIK
SENSORU SENSORU
POTANSIYOMETRE
AKIS SENSORU
R:ESANJOR T:TRIYAK

7. ONARIM VE SERViS

Uriiniin garanti siiresi boyunca cihaz ile ilgili malzeme ve iretim hatalarina kargi
kullaniciya Ucretsiz servis saglamaktayiz. Kullanim sirasinda bir problemle
karsilastiginizda litfen satis sonrasi hizmetler departmanimiz ile temasa geginiz.
Cihazin yetkisiz olarak onarim ve bakimi cihazi garanti kapsamindan cikartacaktir.

Daha sonra olacak olan ariza ve kazalardan firmamiz sorumlu olmayacaktir.
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8. ARIZA BULMA - GIDERME TABLOSU

Problem Problem Nedeni Go6ziim Yolu
. - Su basinci 6 bar’in tUzerinde Su basincini kontrol ediniz
Cihaz iginden
su geliyor Cihazin enerjisini keserek Yetkili

Cihaz iginde su sizin var

Servisi arayiniz

Cihaz sicak su

*Cihaza enerji gelmiyor ya da
cihaz kapali

Sigortayi kontrol ediniz

Cihazin agik olup olmadigini
kontrol ediniz

Elektrik olup olmadigini kontrol
ediniz

Elektrik baglantilarini kontrol ediniz

vermiyor
S,u a_k|§ miktari minimum Su akigini artiriniz

degderin altinda

* ve ** digindaki durumlar Yetkili Servisi arayiniz

Kirmizi 11k yanip séniyor Yetkili Servisi arayiniz

Ayar sicaklig disiik Clha_z sicaklik ayarini kontrol

ediniz.

Yiksek su akis miktari Su akisini azaltiniz
Su sicakhig Tesisata bagka paralel cihaz Paralel baglanti olup olmadigini
disuk baglantisi var kontrol ediniz

Dustk voltaj gelmesi Cihaz voltajini kontrol ediniz

il;;z)anza& (Trifaze cihazlar Cihaz fazlarini kontrol ediniz
Su sicakligi Ayar sicakhgr yiksek Cihaz sicaklik ayarini kontrol ediniz
yuksek

Elektriksel ariza

Yetkili Servisi arayiniz

Mavi galisma

* Cihaz bekleme konumunda

Su akigi basladiginda cihaz
otomatik devreye girer

** Cihaz kapali konumda

Cihazin agik olup olmadigini
kontrol ediniz

Cihaza eneriji gelip gelmedigini

durum 1g1d1 er
yanmiyor * Cihaza enerji gelmiyor kontrol ediniz
Sigortay1 kontrol ediniz
* & ¥ durumlar haricinde Yekili Servisi arayiniz
Su akisl Su giris pislik tutucu tikali Pislik tutucuyu temizleyiniz
yetersiz

Tesisat borulari tikali.

Tesisat borularini kontrol ediniz

12
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GARANTI BELGESI

DAXOM markalt iiriiniin, ilk ¢alistirilmasinin ISI CIHAZLARI SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETi'nin yetkili kildigit DAXOM YETKILI SERViS'leri tarafindan yapilmasi, tiiketicinin
kullanma kilavuzunda gosterildigi sekilde kullanmasi ve DAXOM YETKILI SERViS'leri disindaki
sahislar tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edilmemis olmasi sartiyla biitiin
pargalari ile beraber tamami malzeme, is¢ilik ve tiretim hatalarina kars: triiniin teslim tarihinden
itibaren 2 (K1) YIL siire ile firmamizin garantisi kapsamindadir.

Malin ayipli oldugunun anlagilmasi durumunda tiiketici, 6502 sayili Tiiketicinin Korunmasi
Hakkinda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

+ Sozlesmeden donme,

+ Satig bedelinden indirim isteme,

+ Ucretsiz onartilmasini isteme,

+ Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,
haklarindan birini kullanabilir.

Tiiketicinin bu haklardan iicretsiz onarim hakkini se¢gmesi durumunda satict; is¢ilik masrafi,
degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda higbir ticret talep etmeksizin malin
onarimimi yapmak veya yaptirmakla yiikiimliidiir. Tiiketici iicretsiz onarim hakkini iiretici veya
ithalatgiya karsi da kullanabilir. Satici, iiretici ve ithalater tiiketicinin bu hakkini kullanmasindan
miiteselsilen sorumludur.

Tiiketicinin, ticretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

+ Garanti siiresi iginde tekrar arizalanmasi,

+ Tamiri igin gereken azami siirenin agilmasi,

+ Tamirinin miimkiin olmadigmin, yetkili servislerimiz, satici, iiretici veya ithalat¢i tarafindan bir

raporla belirlenmesi,

durumlarinda; titketici malin bedel iadesini, ay1p oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin
ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep edebilir. Saticy, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu
talebin yerine getirilmemesi durumunda saticy, iiretici ve ithalat¢1 miiteselsilen sorumludur.

Malin tamir siiresi 20 (YIRMI) is giiniinii gegemez (Ulusal, resmi, dini bayram giinleri, yilbas, 1
Mayis ve pazar giinleri is giinii degildir). Bu siire, garanti siiresi igerisinde mala iliskin arizanin
yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti siiresi diginda ise malmn yetkili
servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baslar. Malin arizasinin 10 (ON) is giinii i¢erisinde
giderilememesi halinde, tiretici veya ithalat¢i; malin tamiri tamamlanincaya kadar, benzer
Ozelliklere sahip bagka bir mali tiiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir. Malin garanti
stiresi igerisinde arizalanmasi: durumunda, tamirde gegen siire garanti siiresine eklenir.

Arizanin giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yontemlerin tespiti ile degistirilecek pargalarin
saptanmasi tamamen firmamiza aittir. Arizanin giderilmesi iiriiniin bulundugu yerde veya yetkili
servis atdlyelerinde yapilabilir. Tiiketicinin buna onayi sarttir.

Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan kaynaklanan arizalar ve
arka sayfada belirtilen hususlar garanti kapsami digindadir.

Tiiketici, garantiden dogan haklarinin kullanilmas: ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmazliklarda
yerlesim yerinin bulundugu veya tiiketici isleminin yapildigt yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine
veya Tiiketici Mahkemesine bagvurabilir.

Satic1 tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tiiketici Giimriik ve Ticaret
Bakanligi Tiiketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Mudiirligiine basvurabilir.
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GARANTI ILE iLGIiLi OLARAK TUKETICIiNiN DIKKAT ETMESI
GEREKEN HUSUSLAR

ISICIHAZLARISANAY1 VE TICARET ANONIM SIRKETI tarafindan verilen bu garanti, iiriiniin
kullanma kilavuzunda belirtilen hususlara uyularak kullanilmasi durumunda gegerlidir. Asagida
belirtilen durumlar garanti dis1 olup, arizanin giderilmesi ticret karsiligi yapilir.

* {lk galigtirmasinin DAXOM YETKILI SERVIS'i tarafindan yapilmamus iiriinlerde olusan hasar
ve arizalar,

¢ Uriiniin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara ve amacma aykiri, normalin isinda
kullanilmasindan dolayr meydana gelen hasar ve arizalar,

¢ Yasal garanti siiresinin dolmasindan sonra meydana gelen arizalar,
¢ Cihazinizerinde bulunan etiketin veya garanti belgesinin tahrif edilmesi,

+ Tiiketicinin yapmis oldugu hatali tip, model veya kapasite seciminden kaynaklanan hasar ve
arizalar,

¢ DAXOM YETKILI SERVISLERI disindaki kisiler tarafindan yapilan ayar, bakim ve onarimlar
nedeni ile olusan hasar ve arizalar,

¢ Hatali yakit kullanilmasi ve yakit 6zelliklerinden kaynaklanan hasar ve arizalar,
¢ Diger cihazlarmiliskili kullanimda yol agtigr arizalar,

 Uriiniin tesliminden sonra nakliye, bosaltma, yiikleme, depolama, harici fiziki (carpma, ¢izme,
kirma) ve kimyevi etkenlerle meydana gelen hasar ve arizalar,

+ Sel,yangin, deprem, yildirim diigmesi vb. dogal afetlerin sebep oldugu hasar ve arizalar,
+ Uriinde olusacak elektrostatik hasarlar,

+ Voltaj diisiikliigti veya fazlaligi, topraksiz priz kullanilmasi, hatali elektrik tesisatindan meydana
gelen hasar ve arizalar,

 Uriiniin kullanim kilavuzunda tanimlanmis olan su degerlerinin disinda su ile kullanilmasindan
dogan hasar ve arizalar,

+ DAXOM YETKILI SERVISLERI'ne yaptirilacak yillik bakim ve temizlikler,

+ Uriiniin donmas1 veya atmosfere agik (actk balkon vb.) mekanlarda kullanim nedeniyle meydana
gelen hasar ve arizalar,

+ Uriiniin tozlu, rutubetli veya agiri sicak ortamlarda kullanilmasindan dogan hasar ve arizalar

¢ Tarif edilen periyodik bakim iglemlerinin zamaninda yapilmamasindan kaynaklanan hasar ve
arizalar,

+ Garanti konusu cihazla birlikte bir sistem i¢inde kullanilan baska iiriin ve aksesuarlardan dolay1
cihazda veya kullanim alaninda meydana gelebilecek hasar ve arizalar.

Garanti, bu belgenin diger yiiziinde belirtilen siire i¢cinde ve yalnizca iiriinde meydana gelecek
arizalar i¢in gecerlidir. Bunun disinda herhangi bir isimle hak ve tazminat talep edilemez.
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Uyulmasi Gereken Oneri ve Bilgiler:

Uriiniiniizii - aldigimizda - garanti belgesini yetkili saticiniza onaylattinmz ve cihazin ilk
calistirmasinin mutlaka DAXOM YETKILI SERVIS'i tarafindan yapilmasini saglayniz.

Urtiniiniiz ile ilgili hizmet talebiniz oldugunda DAXOM YETKILI SERVIS' lerini arayiniz.

Uriiniiniizii montaj ve kullanim kilavuzu esaslarina gore kullaniniz.

Alinan hizmet sonrasinda servis teknisyeninden aldiginiz HIZMET FORMUNU saklayiniz.
Alacaginiz hizmet formu, ilerde cihazinizda meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar
saglayacaktir.

Giimriik ve Ticaret Bakanhiginca belirtilen tirtin kullanim 6mrii 10 yildir.




DAXOM iel
X( Naviels

GARANTI BELGESI
IMALATCI / ITHALATCI FIRMANIN
Unvam : ISICIHAZLARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIiRKETI
Adresi : Namik Kemal Mah. Marmara Cad. No:74
34762 Umraniye/ISTANBUL
Tel 1 (0216) 360 71 21-22 /369 85 36-37

Fax :(0216) 360 71 25 /38595 45
Web : www.daxom.com
Kage / Imza

X:0216 385 95 45
URUNUN niye V.D. 466 192 2252

Markasi

Cinsi

Modeli

Seri Numarasi

SATICI FIRMANIN
Unvam

Adresi

Telefon/Fax

Teslim Tarihi/Yeri
Fatura Tarih/Say1
Kase / imza

YETKILI SERVISIN
Unvam

Adresi

Telefon/Fax

[k Calistirma Tarihi
Kase / imza




Is1 Cihazlar Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi
Namik Kemal Mah. Marmara Cad. No:74
Umraniye - istanbul

Tel. . +90 216 369 85 36-37
Fax : +90 216 385 95 45
E-Mail : info@daxom.com

Merkez Servis

Namik Kemal Mah. Marmara Cad. No:74
Umraniye - istanbul

Tel. : +90 216 360 71 21-22

Fax : +90 216 360 72 25

25.03.25



